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] Radiaator .
Ules mineva toru mast Markused:
Bmg Alla mineva toru mést E i::a't:?:stusventm 1. Hoonele on projekteeritud kahetoru-kiittesiisteem temperatuurireziimil 60/40/21 °C,
trepikojas 17 °C — -
ON 15  Torumast Radiaatorkiitte pealevoolutoru 2. Hoonesisene magistraaltorustik, pustikud ja Ghendustorud on pressitavast Projekti nimetus: KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE Staadium: Tunnus:
S 40 Isolatsioonikihi paksus Radiaatorkiitte tagasivoolutory terastorust, _Uhendus?e pressimisel kasutat_:la M-profiilis [Bugasid OSA - KUTE PP KVK
Ventilatsioonikalorifeeri 3. Rad'.aator'.d on pr.OJekteerltud terasplekist, nt PURMO“ o . . Objekti asukoht: . KUUSALU ALEVIK, KUUSALU VALD, | T66 number: | Versioon:
S —  Pp&randa sees olev torustik pealevoolutoru 4. Radiaatoritele paigaldada eelseadega termostaatventiilid ja vedelik-termostaadid HARJU MAAKOND
Péranda kohal olev torustik Venti!atsi?onikalorifeeri RAW, mis pii_rat? temperatuuridel 18-23 °C . 23“19 v01
777777777 Lae all olev torustik tagasivoolutoru 6. Radiaatorite (ihendused teha toruga DN 12 (15x1,2 mm) Joonise nimetus: Kuupéev:
T 7. Torustik isoleerida keldris torukoorikuga, isolatsioonikihi paksus on toodud joonistel 25.05.2023
€21-500-1000 Radiaatori tutip/m&ddud s e . . . s
TKY=1 Tasakaalustusventiili number | p=gp5 Ruumi soojuskoormus 8. Puistikud varustada kuul- ja tiihjenduskraanidega, tagasivoolutorule paigaldada Joonise tanis
"9=272 /b Arvutuslik vooluhulk DN 15 Termostaatventiili mast automaatne tasakaalustusventiil, pealevoolule partnerventiil
Kv=1,15 Ventiili Kv-arv =41 | /h 9. Korterite eluruumidesse paigaldada varskedhuklapid PURMO AIR KVK-5-04
q Vooluhulk
DN 15 Ventiili m&t Kv=0,17 Kv-arv 10. Hoone keldrisse paigaldada ventilatsioonidhu soojuspump ning kaks sooja tarbevee Mostkava:
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